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[bookmark: _Toc164446097][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由广东省市场监督管理局提出。
本文件由广东省市场监督管理局归口。



[bookmark: _Toc163744828][bookmark: _Toc164228359][bookmark: _Toc164246959][bookmark: _Toc164249740][bookmark: _Toc164279673][bookmark: _Toc164279705][bookmark: _Toc164279733][bookmark: _Toc164280594][bookmark: _Toc164281170][bookmark: _Toc164341639][bookmark: _Toc164446098][bookmark: BookMark3]引言
本文件未规定判定报废的程序。 
根据实际情况对在用乘客电梯和载货电梯整体进行安全评估，确定其重要部件的报废技术条件。
对本文件未定量规定的技术条件，可参考产品使用维护说明书。
[bookmark: _Hlk164241291]在用乘客电梯和载货电梯重要部件达到本文件规定的报废技术条件，或达到使用维护说明书给出的报废技术条件，如修理后仍不能符合要求或修理成本过高，均需考虑报废。 


[bookmark: BookMark4]

在用乘客电梯和载货电梯重要部件
报废技术条件
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc163573237][bookmark: _Toc163573345][bookmark: _Toc163742499][bookmark: _Toc163744829][bookmark: _Toc164228360][bookmark: _Toc164246960][bookmark: _Toc164249741][bookmark: _Toc164279674][bookmark: _Toc164279706][bookmark: _Toc164279734][bookmark: _Toc164280595][bookmark: _Toc164281171][bookmark: _Toc164341640][bookmark: _Toc164446099]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了GB/T 7588.1-2020所述的乘客电梯和载货电梯重要部件的报废技术条件。 
在特殊情况下（如残障人员使用电梯、火灾情况、潜在的爆炸性环境、极端的气候条件、地震情况或危险物品的运输等），除本文件的要求外，应按照相应的标准考虑附加要求。
本文件适用于广东省内在用的乘客电梯和载货电梯。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc163573238][bookmark: _Toc163573346][bookmark: _Toc163742500][bookmark: _Toc163744830][bookmark: _Toc164228361][bookmark: _Toc164246961][bookmark: _Toc164249742][bookmark: _Toc164279675][bookmark: _Toc164279707][bookmark: _Toc164279735][bookmark: _Toc164280596][bookmark: _Toc164281172][bookmark: _Toc164341641][bookmark: _Toc164446100]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc163573239][bookmark: _Toc163573347]GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语 
GB/T 7588.1—2020 电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯
GB/T 7588.2—2020 电梯制造与安装安全规范 第1部分：电梯部件的设计原则、计算和检验
GB/T 24478—2023 电梯曳引机
GB/T 31821—2015 电梯主要部件报废技术条件
[bookmark: _Toc163742501][bookmark: _Toc163744831][bookmark: _Toc164228362][bookmark: _Toc164246962][bookmark: _Toc164249743][bookmark: _Toc164279676][bookmark: _Toc164279708][bookmark: _Toc164279736][bookmark: _Toc164280597][bookmark: _Toc164281173][bookmark: _Toc164341642][bookmark: _Toc164446101]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc163742502][bookmark: _Toc163744832]
重要部件 key part
对乘客电梯和载货电梯安全运行影响较大的部件(例如驱动主机、控制柜、限速器等)，未包括部分易损部件、采用新技术及在用乘客电梯和载货电梯中应用较少的部件。
本文件所述的重要部件详见附录A。

修理 repair
部件发生损坏、性能下降或功能失效后，通过采取更换零件、加工、修配等措施，使其恢复原有的结构和功能。
[来源：GB/T 31821-2015，3.2]
[bookmark: _Toc163742504][bookmark: _Toc163744835]
报废 discard 
部件因不能继续使用或性能指标不符合要求而作废。
[来源：GB/T 31821-2015，3.3]

制动器状态监测功能 monitoring of brake state
对每组制动器机械装置的正确提起（或释放）的验证，或对每组制动器制动力的验证。

门回路检测功能 monitoring of door circuit
当轿厢停在开锁区域内，轿门开启且层门门锁释放时，对检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门锁紧装置的锁紧位置的电气安全装置，或者轿门电气安全装置和层门电气安全装置所构成的电路，以及监控信号的正确动作进行监测，并在监测到故障时能够防止电梯正常运行的功能。

其他制动装置 other brake mean
在驱动主机制动器不起作用时，能使停在任何层站载有不超过额定载重量的任何载荷的轿厢保持静止，或使其移动速度得到限定的装置（或功能）。
[bookmark: _Toc163742505][bookmark: _Toc163744836][bookmark: _Toc164228363][bookmark: _Toc164246963][bookmark: _Toc164249744][bookmark: _Toc164279677][bookmark: _Toc164279709][bookmark: _Toc164279737][bookmark: _Toc164280598][bookmark: _Toc164281174][bookmark: _Toc164341643][bookmark: _Toc164446102]报废技术条件 
[bookmark: _Toc163742506][bookmark: _Toc163744837][bookmark: _Toc164228364][bookmark: _Toc164246964][bookmark: _Toc164249745][bookmark: _Toc164279678][bookmark: _Toc164279710][bookmark: _Toc164279738][bookmark: _Toc164280599][bookmark: _Toc164281175][bookmark: _Toc164341644][bookmark: _Toc164446103]总则 
乘客电梯和载货电梯重要部件达到本文件规定的报废技术条件且无法修理，应报废。 
[bookmark: _Toc163742507][bookmark: _Toc163744838][bookmark: _Toc164228365][bookmark: _Toc164246965][bookmark: _Toc164249746][bookmark: _Toc164279679][bookmark: _Toc164279711][bookmark: _Toc164279739][bookmark: _Toc164280600][bookmark: _Toc164281176][bookmark: _Toc164341645][bookmark: _Toc164446104]驱动主机 
[bookmark: _Toc164279740][bookmark: _Toc164280601][bookmark: _Toc164281177][bookmark: _Toc164341646][bookmark: _Toc164446105]电动机 
电动机存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 电动机外壳或基座有影响安全的破裂；
[bookmark: _Hlk164284751]电动机轴承出现碎裂或影响运行的磨损而产生异常的噪声、振动、温升；  
[bookmark: _Hlk164284777][bookmark: _Hlk164328650]电动机定子与转子发生碰擦而产生异常的噪声、振动； 
永磁同步电动机磁钢脱落而产生异常的噪声、振动；
[bookmark: _Hlk164284863]电动机三相电流不平衡而产生异常的噪声、振动、温升；
[bookmark: _Hlk164284840]电动机绝缘电阻不满足表1要求；
永磁同步电动机磁钢出现严重退磁，导致轿厢在装载不超过110%额定载重量时不能全程运行。
绝缘电阻
	额定电压
V
	测试电压（DC）
V
	绝缘电阻
MΩ

	大于100 VA的SELVa和PELVb
	250
	≥0.5

	≤500
包括FELVc
	500
	≥1.0

	≥500
	1000
	≥1.0

	SELV：安全特低电压。
PELV：保护特低电压。
FELV：功能特低电压。


[bookmark: _Toc164279741][bookmark: _Toc164280602][bookmark: _Toc164281178][bookmark: _Toc164341647][bookmark: _Toc164446106]减速箱 
减速箱存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 蜗轮蜗杆、斜齿轮、行星齿轮出现影响安全运行的轮齿永久变形、折断、裂纹、齿面点蚀、胶合或磨损等形式的严重失效；
传动轴、轴承、法兰、联轴器或键出现影响安全运行的损坏； 
减速箱体出现裂纹； 
减速箱轴伸出端渗漏油每小时超过25 cm2。
[bookmark: _Toc164279742][bookmark: _Toc164280603][bookmark: _Toc164281179][bookmark: _Toc164341648][bookmark: _Toc164446107]制动器 
制动器存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 制动器机械部件未至少分两组设置(如单铁芯、单弹簧等)； 
电梯运行时，制动器的制动衬块（片）与制动轮（盘）不能完全脱离； 
制动衬块（片）严重磨损或制动弹簧失效；
受力结构件（例如：制动臂、销轴等）出现裂纹或严重磨损； 
制动器电磁线圈铁芯动作异常，出现不同步、卡阻现象； 
制动器电磁线圈绝缘电阻不满足表1要求。 
[bookmark: _Toc164279743][bookmark: _Toc164280604][bookmark: _Toc164281180][bookmark: _Toc164341649][bookmark: _Toc164446108]曳引轮 
曳引轮存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 绳槽磨损造成曳引力不足：
3. 轿厢在下端站装载125%的额定载重量时，不能保持在平层状态；
3. 轿厢在空载或装载额定载重量紧急制动时，不能使轿厢减速到小于或等于缓冲器的设计速度(包括减行程的缓冲器)。
绳槽有缺损或不正常磨损（磨损量超过使用说明书规定值）；
出现裂纹。 
[bookmark: _Toc163742508][bookmark: _Toc163744839][bookmark: _Toc164228366][bookmark: _Toc164246966][bookmark: _Toc164249747][bookmark: _Toc164279680][bookmark: _Toc164279712][bookmark: _Toc164279744][bookmark: _Toc164280605][bookmark: _Toc164281181][bookmark: _Toc164341650][bookmark: _Toc164446109]紧急救援装置 
[bookmark: _Toc164279745][bookmark: _Toc164280606][bookmark: _Toc164281182][bookmark: _Toc164341651][bookmark: _Toc164446110]手动松闸装置 
手动松闸装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 制动器扳手组件出现严重锈蚀、变形或裂纹； 
松闸钢丝绳严重锈蚀、卡阻或断裂。 
[bookmark: _Toc164279746][bookmark: _Toc164280607][bookmark: _Toc164281183][bookmark: _Toc164341652][bookmark: _Toc164446111]紧急电源装置
紧急电源装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 蓄电池出现漏液； 
蓄电池无法充电； 
充电后蓄电池电压低于正常工作电压； 
充电后蓄电池电量不满足轿厢移动距离要求。 
[bookmark: _Toc163742509][bookmark: _Toc163744840][bookmark: _Toc164228367][bookmark: _Toc164246967][bookmark: _Toc164249748][bookmark: _Toc164279681][bookmark: _Toc164279713][bookmark: _Toc164279747][bookmark: _Toc164280608][bookmark: _Toc164281184][bookmark: _Toc164341653][bookmark: _Toc164446112]悬挂装置 
[bookmark: _Toc164279748][bookmark: _Toc164280609][bookmark: _Toc164281185][bookmark: _Toc164341654][bookmark: _Toc164446113]通则 
在正常使用情况下，如有一根曳引钢丝绳(或扁平复合曳引钢带)报废，应更换整台电梯的曳引钢丝绳(或扁平复合曳引钢带)。
[bookmark: _Toc164279749][bookmark: _Toc164280610][bookmark: _Toc164281186][bookmark: _Toc164341655][bookmark: _Toc164446114]曳引钢丝绳和液压电梯悬挂钢丝绳
曳引钢丝绳和液压电梯悬挂钢丝绳存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 断丝：钢丝绳外层绳股在一个捻距内断丝总数大于表2的规定；


一个捻距内允许最多断丝数
	断丝的形式
	钢丝绳类型

	
	6×19
	8×19
	9×19

	均布在外层绳股上
	24
	30
	34

	集中在一根或两根外层绳股上
	8
	10
	11

	一根外层绳股上相邻的断丝
	4
	4
	4

	股谷（缝）断丝
	1
	1
	1

	上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d（d表示钢丝绳的公称直径）


绳径减小：因磨损、拉伸、绳芯损坏或腐蚀等原因导致钢丝绳直径小于或等于公称直径的90%；  
变形或损伤：钢丝绳出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折； 
锈蚀：钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙。
[bookmark: _Toc164279750][bookmark: _Toc164280611][bookmark: _Toc164281187][bookmark: _Toc164341656][bookmark: _Toc164446115]包覆带或包覆钢丝绳（以下统称包覆带） 
包覆带存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 包覆带出现裂纹、压痕、折痕、穿刺、凹陷或鼓包； 
1. 包覆带中任意一个绳股断裂；
包覆带表面因磨损或外力损坏导致内部承载体外露或刺出；
承载体出现严重锈蚀、断裂； 
包覆带曳引力不足：
8. 轿厢在下端站装载125%的额定载重量时，不能保持在平层状态；
轿厢在空载或装载额定载重量紧急制动时，不能使轿厢减速到小于或等于缓冲器的设计速度(包括减行程的缓冲器)。
包覆带达到制造单位声明的使用年限或者驱动主机启动次数。
[bookmark: _Toc164279751][bookmark: _Toc164280612][bookmark: _Toc164281188][bookmark: _Toc164341657][bookmark: _Toc164446116]绳头组合 
绳头组合存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 锥套、楔形套、楔块与钢丝绳或包覆带松脱，拉杆无法锁紧或固定； 
锥套、楔形套、楔块、拉杆、钢丝绳、包覆带出现裂纹或永久变形；
弹簧出现断裂、永久变形或压并圈； 
严重锈蚀。
[bookmark: _Toc164279752][bookmark: _Toc164280613][bookmark: _Toc164281189][bookmark: _Toc164341658][bookmark: _Toc164446117]滑轮 
滑轮（如反绳轮、导向轮）存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 轴承出现碎裂或影响运行的磨损而产生异常的噪声、振动、温升；
1. 绳槽严重磨损；
绳槽缺损或不正常磨损；
轮毂与轴承、轴与轴承出现明显滑移、间隙或位移；  
出现裂纹； 
非金属材质滑轮出现严重变形或老化龟裂。
[bookmark: _Toc163742510][bookmark: _Toc163744841][bookmark: _Toc164228368][bookmark: _Toc164246968][bookmark: _Toc164249749][bookmark: _Toc164279682][bookmark: _Toc164279714][bookmark: _Toc164279753][bookmark: _Toc164280614][bookmark: _Toc164281190][bookmark: _Toc164341659][bookmark: _Toc164446118]补偿装置
[bookmark: _Toc164279754][bookmark: _Toc164280615][bookmark: _Toc164281191][bookmark: _Toc164341660][bookmark: _Toc164446119]补偿链（缆）及导向装置 
补偿链（缆）及导向装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 全包覆型补偿链（缆）表面包裹材料出现脱落、严重开裂和磨损； 
补偿链（缆）导向装置滚轮变形、缺损、严重磨损或出现卡阻； 
链环表面有严重的锈蚀、脱焊，存在破断风险。 
[bookmark: _Toc164279755][bookmark: _Toc164280616][bookmark: _Toc164281192][bookmark: _Toc164341661][bookmark: _Toc164446120]补偿绳及张紧装置 
补偿钢丝绳
补偿钢丝绳报废技术条件见4.4.2。
补偿绳绳头组合
补偿绳绳头组合报废技术条件见4.4.4。
张紧轮
张紧轮报废技术条件见4.4.5。
[bookmark: _Toc163742511][bookmark: _Toc163744842][bookmark: _Toc164228369][bookmark: _Toc164246969][bookmark: _Toc164249750][bookmark: _Toc164279683][bookmark: _Toc164279715][bookmark: _Toc164279756][bookmark: _Toc164280617][bookmark: _Toc164281193][bookmark: _Toc164341662][bookmark: _Toc164446121]轿厢
[bookmark: _Toc164279757][bookmark: _Toc164280618][bookmark: _Toc164281194][bookmark: _Toc164341663][bookmark: _Toc164446122]轿架
轿架存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 轿架变形导致轿底倾斜大于其正常位置5%，或在整个井道高度范围内，井道内表面与轿厢地坎、轿门框或滑动轿门的最近门口边缘的水平距离大于 0.15 m；
轿架严重变形，导致导靴或安全钳不能正常工作；
轿架出现脱焊或材料开裂，影响电梯安全运行；
轿架严重锈蚀。
[bookmark: _Toc164279758][bookmark: _Toc164280619][bookmark: _Toc164281195][bookmark: _Toc164341664][bookmark: _Toc164446123]轿壁、轿顶和轿底
轿壁、轿顶和轿底存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 轿壁、轿顶严重锈蚀穿孔或破损穿孔，且孔的直径大于10 mm；
轿壁、轿顶严重变形或破损，加强筋脱落；
轿壁的强度不满足下述要求之一：
14. 在轿壁的任何位置能承受300 N的静力（均匀地分布在 5 cm2的圆形(或正方形)面积上），且永久变形不大于1 mm或弹性变形不大于 15 mm；
在轿壁的任何位置能承受1000 N的静力（均匀地分布在100 cm2的圆形(或正方形)面积上），且永久变形不大于1 mm。
轿底严重变形、开裂、锈蚀或穿孔；
玻璃轿壁、轿顶出现裂纹；
玻璃轿壁的玻璃固定件在两个方向运行时受到冲击(包括安全装置动作)期间，玻璃脱出。
[bookmark: _Toc164279759][bookmark: _Toc164280620][bookmark: _Toc164281196][bookmark: _Toc164341665][bookmark: _Toc164446124]超面积轿厢
汽车电梯或超面积载货电梯，不按设计用途使用，如汽车电梯不用于非商用汽车运输，则超面积轿厢视为达到报废技术条件。
[bookmark: _Toc163742512][bookmark: _Toc163744843][bookmark: _Toc164228370][bookmark: _Toc164246970][bookmark: _Toc164249751][bookmark: _Toc164279684][bookmark: _Toc164279716][bookmark: _Toc164279760][bookmark: _Toc164280621][bookmark: _Toc164281197][bookmark: _Toc164341666][bookmark: _Toc164446125]对重(平衡重)
[bookmark: _Toc164279761][bookmark: _Toc164280622][bookmark: _Toc164281198][bookmark: _Toc164341667][bookmark: _Toc164446126]对重(平衡重)架
对重(平衡重)架存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 对重(平衡重)架出现严重变形，导致导靴或对重(平衡重)安全钳不能正常工作；
对重(平衡重)架直梁、底部横梁发生变形，不能保证对重(平衡重)块在对重(平衡重)架内的可靠固定；
对重(平衡重)架严重锈蚀。
[bookmark: _Toc164279762][bookmark: _Toc164280623][bookmark: _Toc164281199][bookmark: _Toc164341668][bookmark: _Toc164446127]对重(平衡重)块
对重(平衡重)块存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 对重(平衡重)块出现开裂、严重变形或断裂；
对重(平衡重)块外包材料出现破损且内部材质可能向外泄露。
[bookmark: _Toc163742513][bookmark: _Toc163744844][bookmark: _Toc164228371][bookmark: _Toc164246971][bookmark: _Toc164249752][bookmark: _Toc164279685][bookmark: _Toc164279717][bookmark: _Toc164279763][bookmark: _Toc164280624][bookmark: _Toc164281200][bookmark: _Toc164341669][bookmark: _Toc164446128]层门和轿门
[bookmark: _Toc164279764][bookmark: _Toc164280625][bookmark: _Toc164281201][bookmark: _Toc164341670][bookmark: _Toc164446129]层门
机械强度
层门强度不符合下列要求之一，视为达到报废技术条件：
1. 能承受从门扇或门框的任一面垂直作用于任何位置且均匀地分布在5 cm2 的圆形(或正方形)面积上的300 N 的静力，并且永久变形不大于1 mm，弹性变形不大于15 mm，试验后门的安全功能不受影响。
能承受从层站方向垂直作用于层门门扇或门框上或者从轿厢内侧垂直作用于轿门门扇或门框上的任何位置，且均匀地分布在100 cm2 的圆形(或正方形)面积上的1000 N 的静力，而且没有影响功能和安全的明显的永久变形。
固定在门扇上的正常导向装置失效时，水平滑动层门和轿门应有将门扇保持在工作位置上的保持装置。具有保持装置的完整的门组件应能承受摆锤冲击试验。在底部保持装置上或者其附近应设置识别最小啮合深度的标志或标记。保持装置可理解为阻止门扇脱离其导向的机械装置，可以是一个附加的部件也可以是门扇或悬挂装置的一部分。
[bookmark: _Toc164279765][bookmark: _Toc164280626][bookmark: _Toc164281202][bookmark: _Toc164341671][bookmark: _Toc164446130]轿门
轿门开门限制装置
轿门开门限制装置存在下列情况，视为达到报废条件：
轿厢在开锁区域之外时，在开门限制装置处施加1000 N 的力，轿门开启超过50 mm。
门机
门机存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 层门和(或)轿门及其刚性连接的机械零件的动能，在平均关门速度下的计算值或测量值大于10J；
阻止关门的力大于150 N，该力的测量不应在关门开始的1/3行程内；
阻止折叠门开启的力大于150 N，该力的测量应在门处于下列折叠位置时进行，即:折叠门扇的相邻外缘之间或折叠门扇外缘与等效部件(如:门框)之间的距离为100 mm 时；
除了设置透明视窗的情况外，阻止玻璃门开门的力大于150 N。
门入口保护装置
门入口保护装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 保护功能失效；
保护装置出现破损或严重变形。
[bookmark: _Toc164279766][bookmark: _Toc164280627][bookmark: _Toc164281203][bookmark: _Toc164341672][bookmark: _Toc164446131]门扇
门扇存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 门扇严重锈蚀穿孔或破损穿孔；
门扇背部加强筋脱落；
门扇严重变形；
门扇外包层脱离(落)，导致开关门受阻或门扇强度不符合4.8.1的要求；
玻璃门扇出现裂纹或玻璃门扇边缘出现锋利缺口。
[bookmark: _Toc164279767][bookmark: _Toc164280628][bookmark: _Toc164281204][bookmark: _Toc164341673][bookmark: _Toc164446132]地坎及其支架
地坎
地坎存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 地坎变形使层门地坎与轿厢地坎水平距离大于35 mm；
地坎滑槽变形，影响门扇正常运行或导致门导靴脱轨；
地坎出现变形、断裂、开焊、严重磨损或锈蚀，影响层门和轿门正常工作。
地坎支架
地坎支架严重变形或锈蚀，影响地坎正常使用，视为达到报废技术条件。
[bookmark: _Toc164279768][bookmark: _Toc164280629][bookmark: _Toc164281205][bookmark: _Toc164341674][bookmark: _Toc164446133]导向装置、保持装置和门悬挂机构
导向装置、保持装置和门悬挂机构存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 有裂纹或活动部件不灵活；
严重磨损、变形或脱焊；
导向装置与导向结构出现导向严重阻滞、配合异位，或导向过程异常声响且无法修复；
保持装置出现严重锈蚀、磨损或变形，或保持结构出现配合异位，无法满足设计啮合尺寸要求。
[bookmark: _Toc164279770][bookmark: _Toc164280631][bookmark: _Toc164281206][bookmark: _Toc164341675][bookmark: _Toc164446134]门锁装置
门锁装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 门锁机械结构变形，导致不能保证7 mm的最小啮合深度；
出现裂纹、锈蚀或旋转部件不灵活；
门锁触点严重烧蚀造成接触不良，影响电梯正常开关门。
[bookmark: _Toc164279771][bookmark: _Toc164280632][bookmark: _Toc164281207][bookmark: _Toc164341676][bookmark: _Toc164446135]限速器及其张紧装置 
[bookmark: _Toc164281208][bookmark: _Toc164341677][bookmark: _Toc164446136]限速器 
限速器存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 限速器触发装置动作不灵活，夹持装置动作不可靠；
1. 限速器轴承损坏导致限速器轮转动不灵活；
限速器动作时，不能有效提拉安全钳；
用于触发轿厢上行超速保护装置或轿厢意外移动保护装置的限速器，动作时不能有效触发；
限速器机械动作速度不符合下列要求：
小于额定速度的115%，或者小于或等于下列值： 
25. 对于除了不可脱落滚柱式以外的瞬时式安全钳，为0.80 m/s；
对于不可脱落滚柱式瞬时式安全钳，为1.00 m/s；
对于额定速度小于或等于1.00 m/s的渐进式安全钳，为1.50 m/s；
对于额定速度大于1.00 m/s的渐进式安全钳，为1.25v+0.25/v，单位为米每秒(m/s)。
限速器电气动作速度不符合下列要求； 
25. 在轿厢上行或下行的速度达到限速器动作速度之前，限速器或其他装置上的电气安全装置使驱动主机停止运转。如果额定速度不大于1.0 m/s，该电气安全装置最迟可在限速器达到其动作速度时起作用；
如果安全钳释放后，限速器未能自动复位，则在限速器未复位时，电气安全装置应防止电梯的启动，紧急电动运行控制可使该装置不起作用；
限速器绳断裂或过分伸长时，电气安全装置使驱动主机停止运转。
限速器外壳发生变形、严重锈蚀或开裂；
限速器绳轮出现裂纹，绳槽缺损或严重磨损。
[bookmark: _Toc164281209][bookmark: _Toc164341678][bookmark: _Toc164446137]张紧装置 
张紧装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 张紧轮变形或开裂；
张紧轮轴承损坏；
张紧轮绳槽缺损或严重磨损；
张紧装置的机械结构严重变形。
[bookmark: _Toc164281210][bookmark: _Toc164341679][bookmark: _Toc164446138]限速器钢丝绳 
限速器钢丝绳报废技术条件见4.4.2。
[bookmark: _Toc164279772][bookmark: _Toc164280633][bookmark: _Toc164281211][bookmark: _Toc164341680][bookmark: _Toc164446139]安全钳及提拉装置
[bookmark: _Toc164281212][bookmark: _Toc164341681][bookmark: _Toc164446140]安全钳
安全钳存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 安全钳钳体、夹紧件（锲块或滚柱等）出现裂纹或严重永久变形；
夹紧件出现磨损或锈蚀，无法有效制停轿厢或对重（平衡重）；
弹性部件出现永久变形，无法有效制停轿厢或对重（平衡重）；
导向件出现变形或脱落，钳块无法正常动作、有效制停轿厢或对重（平衡重）。
[bookmark: _Toc164281213][bookmark: _Toc164341682][bookmark: _Toc164446141]提拉装置
提拉装置锈蚀、变形、开裂、卡阻或螺纹失效等，不能有效提拉安全钳或提拉装置不能复位，视为达到报废技术条件。
[bookmark: _Toc164279773][bookmark: _Toc164280634][bookmark: _Toc164281214][bookmark: _Toc164341683][bookmark: _Toc164446142]缓冲器
[bookmark: _Toc164281215][bookmark: _Toc164341684][bookmark: _Toc164446143]蓄能型缓冲器
[bookmark: _Toc164281216][bookmark: _Toc164341685]线性缓冲器
线性缓冲器（弹簧缓冲器）存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 弹簧严重锈蚀或出现裂纹；
缓冲器动作后，有影响正常工作的永久变形或损坏。
[bookmark: _Toc164281217][bookmark: _Toc164341686]非线性缓冲器
非线性缓冲器存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 非金属材质非线性缓冲器使用年限达到10年；
1. 非金属材料出现开裂、剥落等老化现象；
缓冲器动作后，有影响正常工作的永久变形或损坏。
[bookmark: _Toc164281218][bookmark: _Toc164341687][bookmark: _Toc164446144]耗能型缓冲器
耗能型缓冲器存在下列情况之一时，视为达到报废技术条件： 
1. 缸体有裂纹；
漏油，不能保证正常的工作液面高度；
柱塞锈蚀，影响正常工作；
有影响正常工作的永久变形或损坏。
[bookmark: _Toc164279775][bookmark: _Toc164280636][bookmark: _Toc164281219][bookmark: _Toc164341688][bookmark: _Toc164446145]轿厢上行超速保护装置 
[bookmark: _Toc164281220][bookmark: _Toc164341689][bookmark: _Toc164446146]速度监控装置 
当速度监控装置为限速器时，其报废技术条件见4.10.1。 
[bookmark: _Toc164281221][bookmark: _Toc164341690][bookmark: _Toc164446147]减速元件 
作用于钢丝绳系统的减速元件 
钢丝绳制动器或作用于悬挂绳的其他减速元件存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 触发联动机构损坏； 
钳体或制动弹簧出现永久变形、裂纹； 
夹紧件出现严重磨损、锈蚀，不能使上行超速的轿厢制停，或至少使轿厢速度降低至对重缓冲器的设计范围；
复位装置损坏。 
作用于轿厢或对重的减速元件 
上行动作的安全钳或对重安全钳等减速部件存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 钳体、夹紧件（楔块或滚柱等）出现裂纹、永久变形； 
夹紧件出现磨损、锈蚀，不能使上行超速的轿厢制停，或至少使轿厢速度降低至对重缓冲器的设计范围；  
弹性部件出现永久变形，导致夹紧件与导轨侧工作面间隙过大，不能使上行超速的轿厢制停，或至少使轿厢速度降低至对重缓冲器的设计范围。 
作用于只有两个支撑的曳引轮轴上的减速元件 
曳引机制动器作为减速元件时，其报废技术条件见4.2.3。
[bookmark: _Toc164279776][bookmark: _Toc164280637][bookmark: _Toc164281222][bookmark: _Toc164341691][bookmark: _Toc164446148]轿厢意外移动保护装置 
[bookmark: _Toc164281223][bookmark: _Toc164341692][bookmark: _Toc164446149]检测装置 
轿厢意外移动保护装置的检测装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 检测发生轿厢意外移动位置的装置失效(如光电开关、光电传感器、平层位置板)，当检测装置为限速器时，其报废技术条件见4.10.1；
[bookmark: _Hlk164327643]电路板发生短路、断路、元器件脱落等。
[bookmark: _Toc164281224][bookmark: _Toc164341693][bookmark: _Toc164446150]触发装置 
轿厢意外移动保护装置的触发装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 抱闸接触器发生严重拉弧、触点粘连、响应时间过长；
当触发装置为限速器+拉索时，电磁铁顶杆卡死、顶杆折断或变形、拉索卡死；
当触发装置为限速器+限速器钢丝绳时，报废技术条件见4.10.1和4.10.3。
[bookmark: _Toc164281225][bookmark: _Toc164341694][bookmark: _Toc164446151]制停部件 
作用于钢丝绳系统的制停部件 
钢丝绳制动器或作用于悬挂绳的其他制停部件存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 触发联动机构损坏； 
钳体或制动弹簧出现永久变形、裂纹； 
夹紧件出现严重磨损、锈蚀，不能使载有不超100%额定载重量的任何载荷的轿厢在1.2 m移动距离的范围内制停； 
复位装置损坏。 
作用于轿厢或对重的制停部件 
轿厢安全钳或对重安全钳等制停部件存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 钳体、夹紧件（锲块或滚柱等）出现裂纹、永久变形； 
夹紧件出现磨损、锈蚀，不能使载有不超100%额定载重量的任何载荷的轿厢在1.2 m移动距离的范围内制停；
弹性部件出现永久变形，导致夹紧件与导轨侧工作面间隙过大，不能使载有不超100%额定载重量的任何载荷的轿厢在1.2 m移动距离的范围内制停。
作用于只有两个支撑的曳引轮轴上的制停部件 
曳引机制动器作为制停部件时，其报废技术条件见4.2.3。
[bookmark: _Toc164279774][bookmark: _Toc164280635][bookmark: _Toc164281226][bookmark: _Toc164341695][bookmark: _Toc164446152]超载保护装置
电梯轿厢超载时，超载保护装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件。
1. 不能发出听觉或视觉信号；
不能防止电梯正常启动及再平层； 
动力驱动自动门不能保持在完全开启位置；
手动门未保持在未锁紧状态；
预备操作未取消。
[bookmark: _Toc164279778][bookmark: _Toc164280639][bookmark: _Toc164281227][bookmark: _Toc164341696][bookmark: _Toc164446153]控制柜
控制柜本体存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 控制柜柜体严重锈蚀变形、损坏，导致柜内元器件无法固定和正常使用；
控制柜内电气元件失效导致电梯不能运行；
控制柜绝缘电阻不满足表1的要求；
变压器、变频器、电路板、接触器、制动电阻等因老化出现电阻增大、短路、过载、载荷不平衡等情况，导致其工作温度异常升高；
不具备下列功能和装置：
39. 制动器状态监测功能；
门回路检测功能；
其他制动装置。
平层准确度超过±10 mm，平层保持精度超过±20 mm(例如在装卸载期间)且无法校正至±10  mm。
[bookmark: _Toc164280640][bookmark: _Toc164281228][bookmark: _Toc164341697][bookmark: _Toc164446154]含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统(PESSRAL)
[bookmark: _Toc164279779][bookmark: _Toc164280641][bookmark: _Toc164281229]含电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统(PESSRAL)存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
a)	外壳防护破损，导致防护等级下降；
b)	型式试验规定的安全功能失效；
c)	电路板出现4.14.1规定的报废技术条件；
d)	传感器和检测开关出现4.14.1规定的报废技术条件。
[bookmark: _Toc164341698][bookmark: _Toc164446155]随行电缆
随行电缆存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 护套出现开裂，导致线芯外露；
绝缘材料发生破损、老化，导致线芯外露或绝缘电阻不满足表1的要求；
线芯发生断裂或短路，电缆的备用线无法满足需要；
电缆严重变形、扭曲。
[bookmark: _Toc164279781][bookmark: _Toc164280643][bookmark: _Toc164281230][bookmark: _Toc164341699][bookmark: _Toc164446156]液压缸 
液压缸存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 柱塞严重锈蚀、磨损、损伤导致漏油； 
柱塞受外力导致变形； 
缸筒严重锈蚀、变形； 
对接式柱塞连接失效； 
对接式缸筒连接失效； 
缓冲制停失效； 
多级式液压缸内置液压同步机构失效。 
[bookmark: _Toc164279782][bookmark: _Toc164280644][bookmark: _Toc164281231][bookmark: _Toc164341700][bookmark: _Toc164446157]管路 
[bookmark: _Toc164281232][bookmark: _Toc164341701][bookmark: _Toc164446158]液压硬管 
液压硬管存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 严重腐蚀、变形、漏油； 
管接头漏油。 
[bookmark: _Toc164281233][bookmark: _Toc164341702][bookmark: _Toc164446159]液压软管 
液压软管存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 管接头漏油； 
软管表面破损、老化、开裂，钢丝编织层破损、钢丝穿出胶层。 
[bookmark: _Toc164279783][bookmark: _Toc164280645][bookmark: _Toc164281234][bookmark: _Toc164341703][bookmark: _Toc164446160]液压泵站 
[bookmark: _Toc164281235][bookmark: _Toc164341704][bookmark: _Toc164446161]电动机
电动机线圈出现短路、断路、接地、烧毁，视为达到报废技术条件 。
[bookmark: _Toc164281236][bookmark: _Toc164341705][bookmark: _Toc164446162]潜油泵
潜油泵外壳破裂、主螺杆断裂、壳体内腔磨损，视为达到报废技术条件。 
[bookmark: _Toc164281237][bookmark: _Toc164341706][bookmark: _Toc164446163]阀组
阀组存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 阀体开裂； 
阀组功能失效； 
漏油。 
[bookmark: _Toc164281238][bookmark: _Toc164341707][bookmark: _Toc164446164]手动泵
手动泵功能失效，视为达到报废技术条件。 
[bookmark: _Toc164281239][bookmark: _Toc164341708][bookmark: _Toc164446165]截止阀
截止阀手柄断裂，阀芯磨损导致泄露，视为达到报废技术条件。 
[bookmark: _Toc164281240][bookmark: _Toc164341709][bookmark: _Toc164446166]液压油
液压油存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 进水、浑浊、乳化； 
高温氧化导致油液发黑、有油泥析出。 
[bookmark: _Toc164281241][bookmark: _Toc164341710][bookmark: _Toc164446167]油箱
油箱严重锈蚀、变形、破损，视为达到报废技术条件。 
[bookmark: _Toc164279784][bookmark: _Toc164280646][bookmark: _Toc164281242][bookmark: _Toc164341711][bookmark: _Toc164446168]限速切断阀
限速切断阀存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 调节螺杆断裂； 
破裂阀功能失效； 
漏油。 
[bookmark: _Toc164279785][bookmark: _Toc164280647][bookmark: _Toc164281243][bookmark: _Toc164341712][bookmark: _Toc164446169]滤油器 
滤油器存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 破损； 
堵塞。
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（规范性）
乘客电梯和载货电梯重要部件表
表A.1规定了本文件所述的乘客电梯和载货电梯重要部件。
乘客电梯和载货电梯重要部件表
	条款号
	重要部件

	4.2
	驱动主机

	4.3
	紧急救援装置

	4.4
	悬挂装置（含绳头组合）

	4.5
	补偿装置

	4.6
	轿厢（含玻璃轿壁）

	4.7
	对重(平衡重)

	4.8
	层门和轿门

	4.9
	门锁装置

	4.10
	限速器及其张紧装置

	4.11
	安全钳及提拉装置

	4.12
	缓冲器

	4.13
	轿厢上行超速保护装置

	4.14
	轿厢意外移动保护装置

	4.15
	超载保护装置

	4.16
	控制柜

	4.17
	含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统(PESSRAL)

	4.18
	随行电缆

	4.19
	液压缸

	4.20
	管路

	4.21
	液压泵站

	4.22
	限速切断阀

	4.23
	滤油器
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