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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由广东省市场监督管理局提出。
本文件由广东省市场监督管理局归口。
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本文件未规定判定报废的程序。
根据实际情况对在用自动扶梯和自动人行道整体进行安全评估，确定其重要部件的报废技术条件。
对本文件未定量规定的技术条件，可参考产品使用维护说明书。
[bookmark: _Hlk164241291]在用自动扶梯和自动人行道重要部件达到本文件规定的报废技术条件，或达到使用维护说明书给出的报废技术条件，如修理后仍不能符合要求或修理成本过高，均需考虑报废。 
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[bookmark: NEW_STAND_NAME]在用自动扶梯和自动人行道重要部件
报废技术条件
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[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了GB 16899—2011所述的自动扶梯和自动人行道重要部件的报废技术条件。
在特殊情况下（如残障人员使用自动扶梯和自动人行道、火灾情况、潜在的爆炸性环境、极端的气候条件、地震情况或危险物品的运输等），除本文件的要求外，应按照相应的标准考虑附加要求。
本文件适用于广东省内在用自动扶梯和自动人行道。
[bookmark: _Toc163635951][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc163635998][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc164288881][bookmark: _Toc164289707][bookmark: _Toc164294298][bookmark: _Toc164294942][bookmark: _Toc164294991][bookmark: _Toc164295036][bookmark: _Toc164295097][bookmark: _Toc164327975][bookmark: _Toc164449340]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语
GB 16899—2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范
GB/T 37217—2018 自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件
[bookmark: _Toc163635999][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc163635952][bookmark: _Toc164288882][bookmark: _Toc164289708][bookmark: _Toc164294299][bookmark: _Toc164294943][bookmark: _Toc164294992][bookmark: _Toc164295037][bookmark: _Toc164295098][bookmark: _Toc164327976][bookmark: _Toc164449341]术语和定义
[bookmark: _Toc26986532]下列术语和定义适用于本文件。

重要部件 key part 
本文件所述的重要部件是指对自动扶梯和自动人行道安全运行影响较大的部件(例如驱动主机、控制柜)，未包括部分易损部件、采用新技术及在用自动扶梯和自动人行道中应用较少的部件。
本文件所述的自动扶梯和自动人行道重要部件详见附录A。

修理 repair
部件发生损坏、性能下降或功能失效后，通过采取更换零件、加工、修配等措施，使其恢复原有的结构和功能。
[来源：GB/T 37217—2018，3.2]

报废 discard
部件因不能继续使用或性能指标不符合要求而作废。
[来源：GB/T 37217—2018，3.3]
[bookmark: _Toc163635953][bookmark: _Toc163636000][bookmark: _Toc164288883][bookmark: _Toc164289709][bookmark: _Toc164294300][bookmark: _Toc164294944][bookmark: _Toc164294993][bookmark: _Toc164295038][bookmark: _Toc164295099][bookmark: _Toc164327977][bookmark: _Toc164449342]报废技术条件 
[bookmark: _Toc163635954][bookmark: _Toc163636001][bookmark: _Toc164288884][bookmark: _Toc164289710][bookmark: _Toc164294301][bookmark: _Toc164294945][bookmark: _Toc164294994][bookmark: _Toc164295039][bookmark: _Toc164295100][bookmark: _Toc164327978][bookmark: _Toc164449343]总则 
[bookmark: _Toc163635955][bookmark: _Toc164288885][bookmark: _Toc164289711][bookmark: _Toc164294302][bookmark: _Toc164294946]自动扶梯和自动人行道重要部件达到本文件规定的报废技术条件且无法修理，应报废。
[bookmark: _Toc163636002][bookmark: _Toc163635957][bookmark: _Toc164288886][bookmark: _Toc164289712][bookmark: _Toc164294303][bookmark: _Toc164294947][bookmark: _Toc164294995][bookmark: _Toc164295040][bookmark: _Toc164295101][bookmark: _Toc164327979][bookmark: _Toc164449344]支撑结构(桁架)
支撑结构(桁架)存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 焊缝或受力构件出现开裂而产生异常的噪声、振动； 
永久变形导致自动扶梯或自动人行道无法正常运行； 
主要受力构件严重锈蚀；
桁架接驳处的紧固件出现裂纹、严重变形、严重锈蚀。
[bookmark: _Toc163635959][bookmark: _Toc164288887][bookmark: _Toc164289713][bookmark: _Toc164294304][bookmark: _Toc164294948][bookmark: _Toc164294996][bookmark: _Toc164295041][bookmark: _Toc164295102][bookmark: _Toc164327980][bookmark: _Toc164449345]梯级和踏板
梯级或踏板存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 表面永久变形，导致梳齿板梳齿和梯级(或踏板)踏面齿槽的啮合深度小于4 mm，间隙大于4 mm；
断齿或表面(包括踏面和踢板)有裂纹； 
梯级轴安装座出现变形、裂纹或断裂； 
梯级轴安装座磨损，导致梯级与梯级轴连接松动； 
梯级随动滚轮轴出现弯曲变形、裂纹、断裂或螺纹破损； 
梯级防跳钩弯曲变形、出现裂纹或断裂； 
组装式梯级或踏板不锈钢表面磨穿，翘起； 
组装式梯级或踏板焊点脱焊，导致踏面或踢面变形。 
[bookmark: _Toc163635960][bookmark: _Toc164288888][bookmark: _Toc164289714][bookmark: _Toc164294305][bookmark: _Toc164294949][bookmark: _Toc164294997][bookmark: _Toc164295042][bookmark: _Toc164295103][bookmark: _Toc164327981][bookmark: _Toc164449346]梯路导轨
梯路导轨存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 工作面严重磨损或锈蚀，影响正常运行； 
工作面出现凹陷，影响正常运行； 
发生弯曲等永久变形，影响正常运行； 
出现裂纹或断裂； 
紧固件出现裂纹、严重变形或锈蚀。 
[bookmark: _Toc163635961][bookmark: _Toc164288889][bookmark: _Toc164289715][bookmark: _Toc164294306][bookmark: _Toc164294950][bookmark: _Toc164294998][bookmark: _Toc164295043][bookmark: _Toc164295104][bookmark: _Toc164327982][bookmark: _Toc164449347]滚轮
滚轮存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 开裂、破损、变形失圆、严重磨损，影响正常运行； 
轮毂与轴承、轴与轴承出现明显滑移、间隙或位移。 
[bookmark: _Toc164288890][bookmark: _Toc164289716][bookmark: _Toc164294307][bookmark: _Toc164294951][bookmark: _Toc164294999][bookmark: _Toc164295044][bookmark: _Toc164295105][bookmark: _Toc164327983][bookmark: _Toc164449348]驱动主机
[bookmark: _Toc164288891][bookmark: _Toc164289717][bookmark: _Toc164294308][bookmark: _Toc164294952][bookmark: _Toc164295000][bookmark: _Toc164295045][bookmark: _Toc164295106][bookmark: _Toc164327984][bookmark: _Toc164449349]电动机
电动机存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 电动机外壳或基座有影响安全的破裂； 
电动机轴承出现碎裂或影响运行的磨损而产生异常的噪声、振动、温升； 
电动机定子与转子发生碰擦而产生异常的噪声、振动；
电动机三相电流不平衡而产生异常的噪声、振动、温升；
在电动机动力电路导线和保护联结电路间施加500 V d.c时，测得的绝缘电阻小于1 MΩ。 
[bookmark: _Toc164288892][bookmark: _Toc164289718][bookmark: _Toc164294309][bookmark: _Toc164294953][bookmark: _Toc164295001][bookmark: _Toc164295046][bookmark: _Toc164295107][bookmark: _Toc164327985][bookmark: _Toc164449350]减速箱
减速箱存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
a)	蜗轮蜗杆、齿轮等出现影响安全运行的轮齿永久变形、折断、裂纹、齿面点蚀、胶合或严重磨损等形式的失效； 
b)	传动轴、轴承或键出现影响安全运行的损坏； 
c)	箱体出现裂纹； 
d)	固定结构严重锈蚀，或出现影响安全运行的损坏； 
e)	轴伸出端每小时渗漏油面积超过 25 cm2。 
[bookmark: _Toc164288893][bookmark: _Toc164289719][bookmark: _Toc164294310][bookmark: _Toc164294954][bookmark: _Toc164295002][bookmark: _Toc164295047][bookmark: _Toc164295108][bookmark: _Toc164327986][bookmark: _Toc164449351]工作制动器
工作制动器存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
a)	设备运行时，制动器的制动衬块(片)与制动轮(盘)不能完全脱离； 
b)	制动衬块(片)、制动轮(盘)严重磨损或制动弹簧失效； 
c)	受力结构件(例如，制动臂、销轴等)出现裂纹或严重磨损； 
d)	电磁线圈铁芯动作异常，出现卡阻等现象； 
e)	电磁线圈防尘件破损；
f)	在制动器电磁线圈和保护联结电路间施加500 V d.c时，测得的绝缘电阻小于1 MΩ。
[bookmark: _Toc163635967][bookmark: _Toc164288894][bookmark: _Toc164289720][bookmark: _Toc164294311][bookmark: _Toc164294955][bookmark: _Toc164295003][bookmark: _Toc164295048][bookmark: _Toc164295109][bookmark: _Toc164327987][bookmark: _Toc164449352]弹性联轴器
弹性联轴器运行出现异常振动、噪声，视为达到报废技术条件。
[bookmark: _Toc163635969][bookmark: _Toc164288895][bookmark: _Toc164289721][bookmark: _Toc164294312][bookmark: _Toc164294956][bookmark: _Toc164295004][bookmark: _Toc164295049][bookmark: _Toc164295110][bookmark: _Toc164327988][bookmark: _Toc164449353]驱动皮带 
驱动皮带存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 出现严重磨损、开裂，导致内芯外露或表层脱落； 
伸长量超出张紧装置的调整范围； 
三角皮带严重磨损，导致使用时可接触到皮带轮V型槽底； 
多条(如果有)三角皮带长短明显不一致。 
对于多条皮带，如果一条皮带报废，则应更换整组皮带。
[bookmark: _Toc164288896][bookmark: _Toc164289722][bookmark: _Toc164294313][bookmark: _Toc164294957][bookmark: _Toc164295005][bookmark: _Toc164295050][bookmark: _Toc164295111][bookmark: _Toc164327989][bookmark: _Toc164449354]手动盘车装置
手动盘车装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
a) 手动盘车装置操作存在机械卡阻；
b) 手动盘车装置采用曲柄或多孔手轮。
[bookmark: _Toc163635968][bookmark: _Toc164288897][bookmark: _Toc164289723][bookmark: _Toc164294314][bookmark: _Toc164294958][bookmark: _Toc164295006][bookmark: _Toc164295051][bookmark: _Toc164295112][bookmark: _Toc164327990][bookmark: _Toc164449355][bookmark: _Toc163635963]驱动链
驱动链存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 采用单排链条；
1. 伸长超过调整极限； 
由于链条原因，链条与链轮不能正常啮合； 
销轴、套筒、链板严重磨损、变形或出现裂纹； 
1. 严重锈蚀，导致转动卡阻。
[bookmark: _Toc163635966][bookmark: _Toc164288898][bookmark: _Toc164289724][bookmark: _Toc164294315][bookmark: _Toc164294959][bookmark: _Toc164295007][bookmark: _Toc164295052][bookmark: _Toc164295113][bookmark: _Toc164327991][bookmark: _Toc164449356]附加制动器
附加制动器出现4.6.3b)~e)之一的情况，视为达到报废技术条件。
[bookmark: _Toc164288900][bookmark: _Toc164289726][bookmark: _Toc164294317][bookmark: _Toc164294961][bookmark: _Toc164295009][bookmark: _Toc164295054][bookmark: _Toc164295115][bookmark: _Toc164327992][bookmark: _Toc164449357]梯级链和踏板链
梯级链或踏板链存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 销轴、套筒严重磨损，导致链条伸长引起梯级间或踏板间的间隙在工作区段内大于6 mm，或在自动人行道过渡曲线区段，踏板前缘和相邻踏板后缘啮合间隙大于8 mm；
两侧链条伸长不一致，导致运行过程中梯级与梯级(或踏板与踏板)、梯级(或踏板)与梳齿板之间存在碰擦； 
严重锈蚀，导致转动卡阻； 
销轴、套筒、链板断裂或严重变形。 
[bookmark: _Hlk164325977][bookmark: _Toc164288901][bookmark: _Toc164289727][bookmark: _Toc164294318][bookmark: _Toc164294962][bookmark: _Toc164295010][bookmark: _Toc164295055][bookmark: _Toc164295116][bookmark: _Toc164327993][bookmark: _Toc164449358]梯级链和踏板链的驱动轴及轴承
梯级链和踏板链的驱动轴及轴承存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 驱动轴出现严重磨损或锈蚀，导致无法正常工作； 
驱动轴出现严重变形、裂纹、缺损； 
驱动轴轴承出现碎裂或影响运行的磨损而产生异常的噪声、振动、温升； 
驱动轴焊缝出现开裂。 
[bookmark: _Toc163635971][bookmark: _Toc164288902][bookmark: _Toc164289728][bookmark: _Toc164294319][bookmark: _Toc164294963][bookmark: _Toc164295011][bookmark: _Toc164295056][bookmark: _Toc164295117][bookmark: _Toc164327994][bookmark: _Toc164449359]梯级链和踏板链的链轮
梯级链和踏板链的链轮存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 出现断齿； 
齿面或沿齿宽方向出现非正常和严重磨损，导致与链条不能正常啮合； 
出现严重变形、裂纹、缺损。 
[bookmark: _Toc163635972][bookmark: _Toc163636005][bookmark: _Toc164288903][bookmark: _Toc164289729][bookmark: _Toc164294320][bookmark: _Toc164294964][bookmark: _Toc164295012][bookmark: _Toc164295057][bookmark: _Toc164295118][bookmark: _Toc164327995][bookmark: _Toc164449360]扶手装置 
[bookmark: _Toc163635973][bookmark: _Toc164288904][bookmark: _Toc164289730][bookmark: _Toc164294321][bookmark: _Toc164294965][bookmark: _Toc164295013][bookmark: _Toc164295058][bookmark: _Toc164295119][bookmark: _Toc164327996][bookmark: _Toc164449361]围裙板
围裙板存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 出现锈蚀、开裂、翘边、破损、脱落； 
表面有大于4 mm的永久凹陷； 
由围裙板变形导致围裙板与梯级(或踏板、胶带)单侧间隙大于4 mm，或两侧对称处间隙总和大于7 mm； 
如果自动人行道的围裙板位于踏板或胶带上方，由于围裙板变形导致踏板面与围裙板下端间的间隙大于4 mm，或导致横向摆动的踏板、胶带与围裙板垂直投影间产生间隙； 
本体支撑结构失效(如加强筋脱落)。
[bookmark: _Toc163635974][bookmark: _Toc164288905][bookmark: _Toc164289731][bookmark: _Toc164294322][bookmark: _Toc164294966][bookmark: _Toc164295014][bookmark: _Toc164295059][bookmark: _Toc164295120][bookmark: _Toc164327997][bookmark: _Toc164449362]围裙板防夹装置
围裙板防夹装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 柔性部件脱落、破损； 
刚性部件产生脱离、破损和永久变形； 
防夹装置边缘出现锐边、尖角。 
[bookmark: _Toc163635975][bookmark: _Toc164288906][bookmark: _Toc164289732][bookmark: _Toc164294323][bookmark: _Toc164294967][bookmark: _Toc164295015][bookmark: _Toc164295060][bookmark: _Toc164295121][bookmark: _Toc164327998][bookmark: _Toc164449363]护壁板
护壁板存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 护壁板之间的间隙大于4 mm；
锈蚀、破损、开裂、翘边、脱落； 
玻璃护壁板出现裂纹或玻璃护壁板边缘出现锋利锐边； 
[bookmark: _Toc163635976][bookmark: _Toc164288907][bookmark: _Toc164289733][bookmark: _Toc164294324][bookmark: _Toc164294968][bookmark: _Toc164295016][bookmark: _Toc164295061][bookmark: _Toc164295122][bookmark: _Toc164327999][bookmark: _Toc164449364]内、外盖板
内、外盖板存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 锈蚀、破损、开裂、翘边、脱落； 
内盖板变形，存在勾绊和人身伤害的危险。 
[bookmark: _Toc163635977][bookmark: _Toc164288908][bookmark: _Toc164289734][bookmark: _Toc164294325][bookmark: _Toc164294969][bookmark: _Toc164295017][bookmark: _Toc164295062][bookmark: _Toc164295123][bookmark: _Toc164328000][bookmark: _Toc164449365]扶手安全防护装置(防爬/阻挡/防滑行装置)
扶手安全防护装置(防爬/阻挡/防滑行装置)存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 破损、开裂，形成锐边； 
出现变形，不能起有效防护作用时。
[bookmark: _Toc163635986][bookmark: _Toc164288909][bookmark: _Toc164289735][bookmark: _Toc164294326][bookmark: _Toc164294970][bookmark: _Toc164295018][bookmark: _Toc164295063][bookmark: _Toc164295124][bookmark: _Toc164328001][bookmark: _Toc164449366]扶手带出入口装置
扶手带出入口装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 严重磨损，与扶手带之间的间隙无法满足安全要求；
毛刷(如果有)脱落；
材料开裂，或严重老化、变形。
[bookmark: _Toc163635978][bookmark: _Toc163636006][bookmark: _Toc164288910][bookmark: _Toc164289736][bookmark: _Toc164294327][bookmark: _Toc164294971][bookmark: _Toc164295019][bookmark: _Toc164295064][bookmark: _Toc164295125][bookmark: _Toc164328002][bookmark: _Toc164449367]扶手带系统 
[bookmark: _Toc163635979][bookmark: _Toc164288911][bookmark: _Toc164289737][bookmark: _Toc164294328][bookmark: _Toc164294972][bookmark: _Toc164295020][bookmark: _Toc164295065][bookmark: _Toc164295126][bookmark: _Toc164328003][bookmark: _Toc164449368]扶手带
扶手带存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 内部钢丝或钢带裸露； 
内外层材料大面积剥离，表面磨损严重； 
出现裂纹，裂纹最大宽度大于 3 mm； 
因扶手带原因，其运行速度相对于梯级、踏板或胶带实际速度的允差超出0％～+2％范围。
[bookmark: _Toc163635980][bookmark: _Toc164288912][bookmark: _Toc164289738][bookmark: _Toc164294329][bookmark: _Toc164294973][bookmark: _Toc164295021][bookmark: _Toc164295066][bookmark: _Toc164295127][bookmark: _Toc164328004][bookmark: _Toc164449369]扶手带驱动装置
扶手带驱动装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件： 
1. 驱动摩擦轮出现断裂、脱胶； 
摩擦轮、压紧带(链)不能有效驱动扶手带，导致扶手带运行速度相对于梯级、踏板或胶带实际速度的允差超出0％～+2％范围；
驱动链轮出现4.11规定的报废技术条件；
驱动轴、轴承或键出现影响安全运行的损坏； 
链条出现4.9规定的报废技术条件；
压紧轮出现卡阻现象，或压紧轮外圈与轴承剥离；
压紧带(链)开裂或者断裂。
[bookmark: _Toc163635981][bookmark: _Toc164288913][bookmark: _Toc164289739][bookmark: _Toc164294330][bookmark: _Toc164294974][bookmark: _Toc164295022][bookmark: _Toc164295067][bookmark: _Toc164295128][bookmark: _Toc164328005][bookmark: _Toc164449370]扶手导轨
扶手导轨存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 严重磨损，导致扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离小于8 mm；
导向轮出现卡阻；
导向轮外圈与轴承剥离；
导向轮轴承出现卡阻、剥离、断裂、严重锈蚀。
[bookmark: _Toc163635982][bookmark: _Toc164288914][bookmark: _Toc164289740][bookmark: _Toc164294331][bookmark: _Toc164294975][bookmark: _Toc164295023][bookmark: _Toc164295068][bookmark: _Toc164295129][bookmark: _Toc164328006][bookmark: _Toc164449371]扶手带张紧装置
扶手带张紧装置存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 无法正常调节，或调节至极限位置仍不能有效张紧扶手带；
张紧滚轮外圈与轴承剥离；
压紧弹簧出现永久变形。
[bookmark: _Toc163635984][bookmark: _Toc164288915][bookmark: _Toc164289741][bookmark: _Toc164294332][bookmark: _Toc164294976][bookmark: _Toc164295024][bookmark: _Toc164295069][bookmark: _Toc164295130][bookmark: _Toc164328007][bookmark: _Toc164449372]梳齿板
梳齿板存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 单块梳齿板断齿；
梳齿变形，与梯级碰擦；
梳齿板变形，造成梳齿板的梳齿与踏面齿槽的啮合深度小于4 mm，间隙大于4 mm；
梳齿板开裂；
梳齿严重磨损，导致梳齿的宽度在梳齿板踏面位置测量梳齿小于2.5 mm。
[bookmark: _Toc163635985][bookmark: _Toc164288916][bookmark: _Toc164289742][bookmark: _Toc164294333][bookmark: _Toc164294977][bookmark: _Toc164295025][bookmark: _Toc164295070][bookmark: _Toc164295131][bookmark: _Toc164328008][bookmark: _Toc164449373]检修盖板、楼层板、梳齿支撑板
检修盖板、楼层板、梳齿支撑板存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 表面层翘起、破损，存在勾绊危险；
检修盖板、楼层板永久变形超过4 mm；
梳齿支撑板出现永久变形，影响正常运行；
严重锈蚀、断裂；
板与板之间的固定件或啮合槽磨损、断裂，导致连接失效。
[bookmark: _Toc163635988][bookmark: _Toc164288918][bookmark: _Toc164289743][bookmark: _Toc164294334][bookmark: _Toc164294978][bookmark: _Toc164295026][bookmark: _Toc164295071][bookmark: _Toc164295132][bookmark: _Toc164328009][bookmark: _Toc164449374]控制柜
控制柜本体存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 控制柜柜体严重锈蚀变形、损坏，导致柜内元器件无法固定和正常使用；
控制柜内电气元件失效导致电梯不能运行，无法更换为同规格参数的元件，或更换替代元件后仍无法正常运行；
在控制柜动力电路导线和保护联结电路间施加500 V d.c时，测得的绝缘电阻小于1 MΩ。；
控制柜内变压器、变频器、接触器、制动电阻等因老化出现电阻增大、短路、过载、载荷不平衡等情况，导致其工作温度异常升高；
电路板发生短路、断路、元器件脱落等；
可编程控制器(PLC)主要单元、模块失效；
自动扶梯或自动人行道在出现表1所列事件情况下停止运行，不具有故障锁定功能。
故障锁定的手动复位操作只能由被授权人员执行；故障锁定后，继续发生其他事件、电源失电或电源恢复，故障锁定始终有效。


故障锁定事件
	序号
	事件

	1
	过载(通过自动断路器)应防止启动

	2
	超速或运行方向的非操纵逆转应防止启动

	3
	直接驱动梯级、踏板或胶带的元件(例如：链条或齿条)断裂或过分伸长应防止启动

	4
	梯级或踏板的下陷应防止启动， 本条不适用于胶带式自动人行道

	5
	梯级或踏板的缺失应防止启动

	6
	自动扶梯或自动人行道启动后制动系统未释放应防止启动

	7
	超出最大允许制停距离1.2倍应防止启动

	8
	含有电气安全装置的电路发生接地故障应防止启动

	9
	装上可拆卸的手动盘车装置


[bookmark: _Toc163635989][bookmark: _Toc164288920][bookmark: _Toc164289747][bookmark: _Toc164294338][bookmark: _Toc164294982][bookmark: _Toc164295030][bookmark: _Toc164295075][bookmark: _Toc164295136][bookmark: _Toc164328010][bookmark: _Toc164449375]导线和电缆
导线或电缆存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 护套出现开裂，导致导线外露；
绝缘材料发生破损、老化，导致导体外露，或动力电路导线和保护联结电路间施加500 V d.c时测得的绝缘电阻小于1 MΩ；
导线发生断裂或短路。
[bookmark: _Toc163635993][bookmark: _Toc164288921][bookmark: _Toc164289748][bookmark: _Toc164294339][bookmark: _Toc164294983][bookmark: _Toc164295031][bookmark: _Toc164295076][bookmark: _Toc164295137][bookmark: _Toc164328011][bookmark: _Toc164449376]含电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统(PESSRAE) 
[bookmark: _Hlk164327860]含电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统(PESSRAE)存在下列情况之一，视为达到报废技术条件：
1. 外壳防护破损，导致防护等级下降；
型式试验规定的安全功能失效或误动作；
电路板出现4.16规定的报废技术条件；
传感器和检测开关出现4.16规定的报废技术条件。
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（规范性）
自动扶梯和自动人行道重要部件表
表A.1规定了本文件所述的自动扶梯和自动人行道重要部件。
自动扶梯和自动人行道重要部件表
	条款号
	重要部件

	4.2
	支撑结构(桁架)

	4.3
	梯级和踏板

	4.4
	梯路导轨

	4.5
	滚轮

	4.6
	驱动主机

	4.7
	驱动链

	4.8
	附加制动器

	4.9
	梯级链和踏板链

	4.10
	梯级链和踏板链的驱动轴及轴承

	4.11
	梯级链和踏板链的链轮

	4.12
	扶手装置

	4.13
	扶手带系统

	4.14
	梳齿板

	4.15
	检修盖板、楼层板、梳齿支撑板

	4.16
	控制柜

	4.17
	导线和电缆

	4.18
	含电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统(PESSRAE)
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